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i‘é (2) Potencialisan robbanasveszélyes térben alkalmazasra szant berendezések ¥
A vagy védelmi rendszerek vagy alkatrészek, 2014/34/EU Direktiva / &
% Y
} Equipment or Protective Systems or Components Intended for use u§>
6 in Potentially Explosive Atmospheres Directive 2014/34/EU 9{
: 9
(‘FZ (3)  Jelentés szam / BKI1 9ATEX001 3 X ,/
5 Notification Number: 8
7 ¥
4 (4) Ezen jelentés hatalya ala tartozé gyartmanyok listaja / List of products covered by this notification is included: ”}’n
¢ Lasd a mellékelt tablazatot / See the attached table r;
% ¥
b (6)  Gyartd, vagy eurépai meghatalmazott képviseltje / \)
§ Manufacturer or Authorized Representative in the Community: ”,,
g 4
8 Név / Name 3
NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. 4
6 Y
i Cim / Address g
6 H-1043 Budapest, Dugonics utca 11. fg’
Hungary €§
(6) Gyarté telephelye(i) / Manufacturing location(s): %’;
Neve(i) / Name(s) 3;
NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. 4
Cime(i) / Address(es) &
H-1043 Budapest, Dugonics utca 11. ¥
Hungary ;t
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(7) Az ExVA Kit., mint kijelslt szervezet, azonosité szam 1418, a 2014. februar 26-i 2014/34/EU szamu Tanacsi ?‘
Direktivajanak 21. cikkelye szerint a Direktiva IV. Mellékletére vonatkozéan tanusitja a kérelmezé felé, hogy &
a gyartd rendelkezik olyan gyartas min&ségbiztositasi rendszerrel, mely megfelel a Direktiva IV. 3
Mellékletének. / 5
ExXVA Ltd, notified body No. 1418 for Annex IV in accordance with Article 21. of the Council Directive 3
2014/34/EU of 26 February 2014 notifies to the applicant that the manufacturer has a production quality é?u

system which complies with Annex IV of the Directive. ¥
Ez a tanusitvany csak a maga egészében és valtozatlan formaban hasznalhaté fel, mellékleteivel egydtt. / i :3
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included. Lapszam / Page:1/2 ¥
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Ez a jelentés visszavonhatd, ha a gyarté a tovabbiakban nem teljesiti a IV. Melléklet kbvetelmenyeit. /
This notification can be withdrawn if the manufacturer not longer satisfies the requirements of Annex IV. 3
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¢  BKI19ATEX0013 X
8 Jelentés a gyartasi folyamat minéségbiztositasan alapulé tipusmegfeleléségrol / ’n?
b Notification of conformity to type based on quality assurance of the production process Zk
¥ 2
g o
~ N
¥ Ez a Direktiva IV. Mellékletének megfelelé mindségbiztositasi rendszer, teljesiti a VII. Melléklet, a termék })\
( minéségbiztositasan alapulé tipusmegfeleléség kévetelményeit is. / y
} This quality system in compliance with Annex IV of the Directive also meets the requirements of Annex VII,
% Conformity to type based on product quality assurance. ;;
2
o)
g (8) Ez ajelentés az alabbi audit jelentésen alapul, szama / This notification is based on audit report No.: g
& $-026-19 s
{ ¥
@
9

A minéségbiztositasi rendszer periodikus ujraértékeléseirél sz6l6 eredmények ezen jelentés részét
képezik. / Results of periodical re-assessment of the quality system are a part of this notification.

(9) Ez a jelentés érvényes 2022.10.22-ig és visszavonhatd, ha a gyarté nem felel meg a gyartasi eljaras
mindségbiztositasi felulvizsgalatan. /
This notification is valid until 2022.10.22 and can be withdrawn if the manufacturer does not satisfy the quality
assurance surveillance of the production process.
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(10) A 2014/34/EU Direktiva 16(3) cikkelyének megfeleléen a CE jel6lés mellett elhelyezhett a 1418 szam, mint a
kijelolt szervezet azonositdja, mely a gyartas ellenérzést elvégezte. /
According to Article 16(3) of the Directive 2014/34/EU the CE mark shall be followed by the identification
Number 1418, identifiying the notified body involved in the production control stage.

Budapest, 2019. 10. 22.
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ExVA Robbanasbiztos Berendezések ?3
Vizsgalé Allomasa Kift. 4
ExVA Testing Station for Explosion Proof ¥
Equipment Ltd. 2
Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. Molnar Edit ,V
Tel./Fax: 36 1250 1720 Tanusitd Szervezet Vezett / "2

E-mail: bkiex@bki.hu Head of Certification Body

SR Doo

A bejelentett szervezet engedélyezheti a dokumentum részeinek felhasznalasat. /
This notification may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included. \

Ez a jelentés csak a maga egészében és valtozatlan formaban hasznalhaté fel, mellékleteivel eg EQ / /
It is possible for the Notified Body to give permission for use of parts of the documents. L{ps{ém / Page: 2/2
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Melléklet a BKI1I9ATEX0013 X szamti Jelentéshez a gyartasi folyamat min§ségbiztositasan alapuld tipusmegfelel6ségrol /
Annex to the Notification of conformity to type based on quality assurance of the production process nr. BKI19ATEX0013 X
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Sor-

12D Extb HIC T 85°C IP 67
(Tkorny =-30°C...+60°C)

I11/2 DEx tb IIIC T 100°C IP 67
(Tkorny=-30°C...+60°C)

11 1/2 D Ex tb IIIC T135°C IP 67
(Tkdérny=-30°C...+50°C)

2011. december 12. R-040-11

- EH*-7**-*Ex

11 1/2DEx tb IIIC T 85°C IP 67
(T koérny =-30°C...+60°C)

I11/2 D Ex tb IIIC T 100°C IP 67
(Tkdrny=-30°C...+60°C)

I11/2 D Ex tb ITIIC T135°C IP 67
(Tkorny=-30°C...+60°C)

11 1/2 D Ex tb IIIC T200°C IP 67
(Tkorny=-30°C...+60°C)

szém Tanisitvany szdm Termék neve Tipus Védelmi jel Dédtum ExVA Kft. témaszam Szabvany
1. BKII0ATEX0012X Rezg6villas szintkapcsold |[NIVOSWITCH R*#*-4%*.% 11 GExiallBT6...T4 Ga 2013.02.21. R-001-13 MSZ EN 60079-0:2010 ,
BKII0ATEX0012X/1 111 GExiallC T6...T4 Ga MSZ EN 60079-11:2007,
(Tkorny 14.3 pont tablazata szerint) MSZ EN 60079-26:2007
+ Osszehasonlitd
kockazatértékelés
2. BKII1ATEX0004X Maégneses szintkapcsolo [ NIVOFLIP MAK-100-6Ex NIVOFLIP MAK-100-6Ex: 2018.08.28. R-016-18 MSZ EN 60079-0:2013,
BKI11ATEX0004X/1 NIVOFLIP MAK-100-7Ex niG MSZ EN 60079-0:2013 /
-20 °C < Tiomy < 14sd 16.1 tabl. Al11:2014,
1 (1) G [Ex ia] IIC/IIB MSZ EN 60079-1:2015;
gyljtoszikramentes fesziiltség- MSZ EN 60079-7:2016;
forrasrol taplalas esetén MSZ EN 60079-11:2012;
NIVOFLIP MAK-100-7Ex MSZ EN 60079-18:2015
112 G Ex dbebmb IIC T6...T4
-20 °C < Tiomy < 14sd 16.1 tabl.
3. BKI11ATEX0012X Vizanalitikai tavadé AnaCONT LE_LG_LP*- 111 GExiallB T6 Ga 2011.05.25. R-009-11 MSZ EN 60079-0:2010 ,
1/2%%-5/6/7/8 (Tkorny lasd 15.2 pont) MSZ EN 60079-11:2007;
MSZ EN 60079-26:2007
+ 9sszehasonlitd
kockazatértékelés
4. BKI11ATEX0017 Univerzalis kijelz6 és MulTICONT P**-2**-*Ex 11 (1) G [Ex iaGa] IIB 2016.02.10. R-001-16 MSZ EN 60079-0:2013,
BKI11ATEX0017/1 vezérld egység 11 (1) D [Ex iaDa] IIIC MSZ EN 60079-0:2013 /
Tisrny/ Tams= -20°C...+50°C Al11:2014,
MSZ EN 60079-11:2012
5. BKI11ATEX0022 HART-USB/RS485 UNICOMM SAK-305-6 I1(1) G [ExiaGa]lIC 2011.10.06. R-019-11 MSZ EN 60079-0:2007,
modem (Tkorny =-20°C...+70°C) MSZ EN 60079-11:2007
+ osszehasonlitd
kockazatértékelés
6. BKI11ATEX0023 Gyljtészikramentes UNICONT PGK-301-* I (1) G [Exia Ga] [IB 2011.10.07. R-020-11 MSZ EN 60079-0:2007,
levalaszto I (1) G [ExiaGa]IIC MSZ EN 60079-11:2007
(Tkérny =-20°C...+60°C) + odsszehasonlitd
kockézatértékelés
7. BKII1ATEX0026X Forgblapatos szintkapcsold [NIVOROTA E**-7**.* - EK*-7%%_*Ex 2011.12.12. R-040-11 MSZ EN 60079-0:2010,

MSZ EN 60079-31:2010
+ osszehasonlitd
kockazatértékelés




Melléklet a BKII9ATEX0013 X szamu Jelentéshez a gyartési folyamat mindségbiztositasan alapuld tipusmegfelelségrol /
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Sor-

(1) G [ExiaGa] IB
1 (1)D [Ex ia Da] IIIC
Tiomy = -25°C .. +55°C

szdm Tanisitvany szam Termék neve Tipus Védelmi jel Détum ExVA Kft. témaszam Szabvany
8. BKII2ATEX0012X Ho6mérsékletérzékel6- THERMOCONT TXP-**¥*.- 111 GExiallB T6...T4 Ga 2016.02.10. R-003-16 MSZ EN 60079-0:2013 ,
BKI12ATEX0012X/1 csalad *Ex 112 GExdIIB T6...T4 Gb MSZ EN 60079-0:2013 /
I11/2 GExdiallB T6...T4 Ga/Gb A11:2014,
Tromyezeti ! Tambient = -30°C ... +70°C MSZ EN 60079-1: 2015,
MSZ EN 60079-11:2012
9. BKII3ATEX0017X Kétvezetékes sugarzott PiloTREK W** - 1*# - *Ex 111/2 GExiallB T6...T5 Ga/Gb [2018.11.16. R-028-18 MSZ EN 60079-0:2013;
BKII3ATEX0017X/1 mikrohullamu szinttavad6 111 GExiallBTé6...T5 Ga MSZ EN 60079-0:2013 /
BKII3ATEX0017X/2 csalad 111 GExiallB Té6...T4 Ga Al11:2014;
BKI13ATEX0017X/3 111 GExiallB T6...T3 Ga MSZ EN 60079-1:2015
I11/2 D Ex ia ITIC T85°C...T110°C MSZ EN 60079-11:2012;
Da/Db MSZ EN 60079-31:2014
11 1/2 D Ex ia IIIC T85°C...T180°C
Da/Db
11 1/2 D Ex ta/tb ITIIC
T85°C...T110°C Da/Db
11 1/2 D Ex ta/tb IIIC
T85°C...T180°C Da/Db
11 1/2 G Ex d [ia Ga] [IB T6...T4
Ga/Gb
I11/2 G Ex d [iaGa] IIB T6...T3
Ga/Gb
10. BKII3ATEX0030 Kapacitiv szintkapcsolé6 ~ [NIVOCAP C**-1**-*Ex 11 1/2D Ex ta/tb IT1IC 2016.02.10. R-002-16 MSZ EN 60079-0:2013;
BKI13ATEX0030/1 csalad T85°C...T220°C Da/Db MSZ EN 60079-0:2013 /
Tiomy / Tam=-30°C ... +65°C Al11:2014;
MSZ EN 60079-31:2014
11.  |BKIISATEX0013 X Hurokéram tavado/kijelzd |UniCONT P**-401-*Ex (fém |II 1 G ExialIC T6 Ga 2016.03.20. R-020-16 MSZ EN 60079-0:2013;
BKI15ATEX0013 X/1 csalad tokozas) 111 GExiallB T6 Ga MSZ EN 60079 -1:2015;
UniCONT P**-501-*Ex 112 GExdIIB T6 Gb MSZ EN 60079-
(miianyag tokozas) 111 GExd+iallB T6 Ga 0:2013/A11:2014;
UniCONT P**-601-*Ex (Tkorny = tablazat szerint) MSZ EN 60079-11:2012;
(rozsdamentes acél tokozas ) MSZ EN 60079 -26:2015
12. BKI16ATEX0004 X Tobbpontos hémérséklet- | THERMOPOINT T**-*%**. 111 GExiallB T6...T4 Ga 2016.02.16. R-005-16 MSZ EN 60079-0:2013;
érzékeld csalad *Ex 111D ExiallIC T85°C Da MSZ EN 60079-0:2013 /
11 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C Da/Db A11:2014;
Tkorny = tablazat szerint MSZ EN 60079-11:2012;
MSZ EN 60079-31:2014
13. BKI16ATEX0005 Rezgbrudas szintkapcsold |NIVOCONT R**-5%*-*Ex 11 1/2 D Ex ta/tb IIIC 2016.02.17. R-006-16 MSZ EN 60079-0:2013;
csalad T90°C...T170°C Da/Db MSZ EN 60079-0:2013 /
Tkory = tablazat szerint Al11:2014
MSZ EN 60079-31:2014
14. BKII6ATEX0006 X Er6sitett tokozasu THERMOCONT TH#-#k%. I1G ExialICT6...T1 Ga 2016.02.25. R-004-16 MSZ EN 60079-0:2013 ,
hémérsékletérzekeld *Ex 112G ExdIIB T6...T1 Gb MSZ EN 60079-0:2013 /
csalad 111/2 GEx diallB T6.,. T1 Ga/Gb Al1:2014,
Tkorny = tablazat szerint MSZ EN 60079-1: 2015,
MSZ EN 60079-11:2012
15. BKI16ATEX0008 Aramvezérelt kapcsold UNICONT PKK-312-_Ex I1(1) G [ExiaGa] IIC 2016.03.17. R-012-16 MSZ EN 60079-0:2013 ,

MSZ EN 60079-0:2013 /
Al1:2014,
MSZ EN 60079-11:2012
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111 GExiallB T6...T5 Ga
Tyomy = tantisitvany 15.3 pont
szerint

SSZ‘;:n Tantsitvany szdm Termék neve Tipus Védelmi jel Déitum ExVA Kift. témaszdm Szabviny
16. |BKII6ATEX0009 Hidrosztatikus szinttdvadé |NIVOPRESS N __-5__-_ |kabelhosszlisag < 100 m 2016.03.29. R-010-16 MSZ EN 60079-0:2013 ,
(kutszonda) csalad Ex 111G ExiallC T6 Ga MSZ EN 60079-0:2013 /
kéabelhosszusag : 100 m ... 300 m Al11:2014,
111G ExiallB T6 Ga MSZ EN 60079-11:2012
Tiomy = -30°C ... +60°C
17.  |BKII6ATEX0010 X Kapacitiv szinttavado NIVOCAPC__-2__-_Ex [I1GExiallBT6...T3 Ga 2016.03.29. R-011-16 MSZ EN 60079-0:2013 ,
NIVOCAP C__ -3 __-_Ex |Tkorny = téblazat szerint MSZ EN 60079-0:2013 /
A11:2014,
MSZ EN 60079-11:2012
18. |BKII6ATEXO0011 Rezgbvillas szintkapcsold |NIVOSWITCH R**-3**.*Ex |II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T140°C 2016.04.04. R-014-16 MSZ EN 60079-0:2013;
csalad Da/Db MSZ EN 60079-0:2013 /
Tyornyezet = 40 °C...+70 °C , Al1:2014;
Tiszeg -40 °C...+130 °C MSZ EN 60079-31:2014
19. |BKII6ATEX0012 X Magnetostrikcios NIVOTRACK M#**-#*k.%Ex |11 G ExialIB T6...T5 Ga 2019.01.28. R-002-19 MSZ EN 60079-0:2013;
BKII6ATEX0012 X/1 szinttavado csalad 112G ExdIIB T6...T5 Gb MSZ EN 60079-
BKII6ATEX0012 X/2 I11/2 GExdialIB T6...T5 Ga/Gb 0:2013/A11:2014;
Tkorny = tablazat szerint MSZ EN 60079 -1:2015;
MSZ EN 60079-11:2012
20. |BKII6ATEX0013 X Magneses billen6uszos NIVOMAG MK _-__ - |[T1/2GExdembIIC T6...T2 2016.04.08. R-018-16 MSZ EN 60079-0:2013;
szintkapcsolo csalad Ex Ga/Gb MSZ EN 60079-
Tkorny = tablazat szerint 0:2013/A11:2014,
MSZ EN 60079 -1:2015;
MSZ EN 60079-18:2015;
MSZ EN 60079-7:2007;
MSZ EN 60079 -26:2015
21. |BKII6ATEX0014 X Nyomastavado/kijelzd NIVOPRESS D__-___-_ [II1G ExiallICT6...T4 Ga 2016.04.08. R-013-16 MSZ EN 60079-0:2013;
csalad Ex Tkorny = tablazat szerint MSZ EN 60079-0:2013 /
A11:2014;
MSZ EN 60079-31:2014
22. |BKIL6ATEX0015 X Hoémérséklet- THERMOCONT T*#*-5%*- 111G ExiallBT6...T1 Ga 2016.04.11. R-015-16 MSZ EN 60079-0:2013;
tavado/kijelzd készilék *Ex 112G ExdIIBT6...T1 Gb MSZ EN 60079-
csalad I11/2GExdiallBT6...T1 Ga/Gb 0:2013/A11:2014;
Tkorny = tablazat szerint MSZ EN 60079 -1:2015;
: MSZ EN 60079-11:2012;
MSZ EN 60079 -26:2015
23.  |BKII6ATEX0016 X Hoémérsékletérzékeld THERMOCONT TH*-#**. 111G ExiallCT6...T1 Ga 2016.04.18. R-021-16 MSZ EN 60079-0:2013;
csalad *Ex 111G ExiallBT6...T1 Ga MSZ EN 60079-
112G ExdIIBT6...T1 Gb 0:2013/A11:2014;
I11/2GExdiallB T6...T1 Ga/Gb MSZ EN 60079 -1:2015;
Tkorny = tablézat szerint MSZ EN 60079-11:2012;
MSZ EN 60079 -26:2015
24.  |BKII6ATEX0017 X Ultrahangos szinttavadd ~ |EchoTREK SE*-3**-*Ex EchoTREK : 2017.12.01. R-026-17 MSZ EN 60079-0:2013;
BKII6ATEX0017 X/1 csalad EchoTREK SG*-3**.*Ex  [II1G ExiallB T6...T4 Ga MSZ EN 60079-
EasyTREK SP*-3**-*Ex EasyTREK : 0:2013/A11:2014;

MSZ EN 60079-11:2012
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Sor-

sz&m Tanusitvany szim Termék neve Tipus Védelmi jel Datum ExVA Kft. témaszam Szabvéany
25; BKI16ATEX0018 X Kétvezetékes vezetett MicroTREK H__-___-_ |II1GExiallCT6...T3 Ga 2016.04.18. R-019-16 MSZ EN 60079-0:2013,
radaros szinttdvad6 csalad |Ex I 1GExiallB T6...T3 Ga MSZ EN 60079-0:2013 /
I1 1D Ex ia ITIC T85°C...T180°C A11:2014
Da MSZ EN60079-11:2012,
11 1/2 D Ex ta/tb IIIC MSZ EN 60079-31: 2014
T85°C...T180°C Da/Db
) kamyezeti =30°C...+60°C
26. BKI16ATEX0020 X Ultrahangos szinttavadd  |EchoTREK SBD -3 * * - * Ex,|EchoTREK STD -3 * * - * Ex: 2016.04.19. R-023-16 MSZ EN 60079-0:2013;
csalad EchoTREK STD -3 * * - * Ex |11 1/2 D Ex ma ta/tb IIIC MSZ EN 60079-
EasyTREK SCD -3 * * - * Ex [ T85°C...T130°C Da/Db 0:2013/A11:2014;
Tiormy = -30°C ... +60°C MSZ EN 60079-18:2015;
EchoTREK SBD -3 * * - * Ex MSZ EN 60079-31: 2014
(kijelz0s valtozat):
11 1/2 D Ex ma ta/tb IIIC
T85°C...T130°C Da/Db
Tiomy = -25°C ... +60°C
EasyTREK SCD -3 * * - * Ex:
111D Ex matallIC
T85°C...T130°C Da
Twormy = -30°C ... +60°C
27. BKI16ATEX0031 Rezgbvillas szintkapcsold |NIVOSWITCH R**-4**-*Ex |I11/2G ExdIIB T6...T4 Ga/Gb |2016.11.03. R-042-16 MSZ EN 60079-0:2013;
késziilék csalad Tkomy = -40°C ... +70°C MSZ EN 60079-
Tkozeg = -40°C ... +130°C 0:2013/A11:2014;
MSZ EN 60079 -1:2015;
MSZ EN 60079 -26:2015
28. |ExNB 17 ATEX 0003 X Uszomagneses NIVOPOINT MR*-*#*.*Ex 112G Ex d IIC T6...T3 Gb 2017.06.16. 17 TR 0056 MSZ EN 60079-0:2013;
szintkapcsolo MSZ EN 60079-

0:2013/A11:2014;
MSZ EN 60079 -1:2015




